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PROCES DE ACREDIIAR6

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
Spitalul Judelean de Urgenli Tirgu Jiu
Str. Progresului, nr,l8, Cod: 210218
Tel. 0253/210432
Fax 0253/210132
E-mail: offi ce@spitalgorj.ropenlru cjclul ll de 6(editare

Nr. inregistrare.. . il.o9.h......"^"...0.Q..Q.8.'.. M.\.

TNVI'tATIE I)E PAII.TICIPARE

Spitalul Judefean de Urgen{I Tg-Jiu, organizcazl in data dc I1.04.2023, ora 13.00
selec(ie dc oferte in vederea atribuirii contractului privind "Service qi mentenan!I sisteme
detec{ie;i alarmare incendiu", Modalitatea de atribuire este achizi{ia directi conform
prevederilor art.7 alin.S din Legea 9812016 cu modificirile qi completirilc ulterioare ;i
art.,l3 alin.2 din HGR 395/2016 cu modificirile;i completlrile ulterioare.

Durata contractului va fi pini la data de 31.12,2023 cu posibilitate de prelngire
prin act aditional.

Dctaliile tehnice minime se regisesc in caietul de sarcini ataqat, urmind ca pentru
orice nelimuriri sd se solicite informa{ii suplimentare la te1.0784099133 -Comp. PSI -
I ng.lonescu Cornel,

Nu se admit oferte par(iale/alternative.
Criteriul de atribuire al contractului este preful ccl mai sclzut.
Ofertele financiare se vor posta in Catalogul electronic SICAP p6nn la data dc

I 1.0.1.2023, ora 10.00.
Valabilitatca ofertelor: 60 zile de la data limiti de postare a ofertelor, Orice oferti

cu o pcrioadl dc valabilitate mai mici de 60 zile va fi automat respinsi,
Plata se va face prin ordin de platl in contul pe care ofertantul declarat cA;tigitor

prin aplicarea criteriului de atribuire, trebuie s5-l aibi deschis la Trezoreria statului.
Nu vor li luate in considerare ofertele postate sau modificate dupl data ;i ora

limiti.
Ofertanlii vor anunta autoritatea contractantl, pAnI la data de 11.04.2023, ora

11.00, cu privire la postarea ofertei in catalogul electronic SICAP, la adresa de mail
anrovizionare@snitalgori.ro sau fax 0253237804, men{ionf,nd clar numele operatorului
cconomic ;i codul fiscal,

Ofertele se vor posta sub denumirca " Servicii dc intrc{inere qi repara(ii
echipirmente tehnicd de calcul, birotici gi telecomunica{ii", iar in cimpul "Descriere" se

r a trecc: Ofertantul isi asumi in totalitatc ccrin{elc din prezentul anunt, $i indeplinegte
toate cerinfele de calificare solicitate prin invitatia de participare,

Doar ofertantului care indeplinegte criteriul de atribuire "pre{ul cel mai sclzut" i
se vor solicita, in tcrmcnul comunicat de autoritatea contractantl (nu mai mult de 3 zile
lucritoare) urmitoarele documente de calificare:

l.Declarafie pe proprie rispundere, in tcmciul art.59-60 din Legea 9812016
I'ersoanclc cu functii de decizie din cadrul autorititii contractante sunt

urmiitoarclc:
-Vicnescu Dumitru - Managcr
-Davidescu Marilcna - Director Medical
- Pogonaru Ion - Director Fin.Contabil



-MItrIguni Laura - f)irector ingrijiri
-Toma Cristinel - Director Tehnic Administrativ gi de Patrimoniu

2.Certificat constatator elibcrat dc ONRC - din care si rezulte domeniul de
activitate principal/secundar

3.Certificate fiscale care si atcstc faptul ci ofertan{ii nu au datorii la bugetul de
stat qi bugetul local.

Conform art,l38 alin.2 din HG 395/2016, in situa{ia in care sc prezinti doud sau
mai multe oferte care con{in acelaqi pre(, autoritatea contractanti va solicita ofertan(ilor
clasa{i pe primul loc qi care au prefuri egale o noui propunere financiarl, caz in care
achizi(ia se va efectua de la ofertantul a cirui noul propunere financiarl are pre{ul cel
mai scizut.

Organismul competent pcntru clile de atac: conform Legii 55,1/2004
contenciosului administrativ.

DIRECTOR FIN.CONTABIL,
Ec. Pogonaru Ion

SERV.APROvIZIONAMCHIZITT;T
Ec.Brincus Florin 6abriel

H



CONSILIUL JUDETEAN GORJ
Spltrlul Jud€lcrn dc Urgentl TlrSr Jlu
Sln ProSrGrulul, nr.lt, Cod: 2102lt
Tcl,02!3nrc$2
Fax 0251/110432
E.mrll: omce@rpltrlsorJ.ro
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CAIETDE SACINI

SERVICE $I MENTENANTA SISTEME DETECTIE
$I ALARMARE INCENDIU

l. Introducere

Caietul de sarcini contine indicalii privind regulile de bazl care trebuie respe.tate astfel incat potentialii
ofertanti sI elaboreze propunerea tehnicA corespunzitor cu necesittrtile autoritIlii contractarte.

2. Obietiv
Obiectivul principal constl in indeplinirea cerinlelor legale de mentenanli a sistemelor de alarmare la

incendiu qi desfumare precum gi asigurarea bunei funcliontrri a acestor sistemg 24 ore din 24, 7 zile din 7, in
scopul minimizirii riscurilor la incendiu in obiectivele Spitalului Judetean de Urgenta Tg. Jiu.

3. Cerinte
Obiectul contractului il constituie preslarea de servicii de mentenanle a sistemelor de deteclie incendiu,

alarmare qi desfumare din Anexs Nr. l, dupd cum urmeaz[:
3.1. Mentenanta cor€ctiva incluzend un numdr estimat de 4 intervenlii corective/contract/sistem pentru

fiecare sistem indicat in cadrul Anexei l.
Intervenfiile corective se fac in baza sesizdrii Spitalului Judetean de Urgenta Tg. Jiu, cu obligatie de

intervenrie li rezultat, astfel:
- pentru defectiuni maiore implieind Csfunclionalitatea totala a sistemului: interventie in 30 minuG de

la sesizare qi remodiere in maxirn 24 ore.

- pentru defecfiuni minore implicAnd disftmclionalitatea pa4iala a sistemului: intervenfie in maxim 2

ore de la sesizare gi rernediere in maxim 48 de ore.

Prest4iile pentru intervenliile corective sc vor efectua ln funclie de data gi ora solicittuii beneficiarului,
cu respectarea timpilor de interventie qi repunere in funcfiune.

3.2. Mentenanla preventivd incluz6nd un numff de 12 interven iilcontract (lunar) pentru fiecare sistem

indicat ln cadrul Anexei 1.

Verificarile tehnice periodice aferente mentenantei preventive includ toate operariunile necesare pentru

menlinerea operalionalI gi in stare de funclionaxe a sistemului de alarmare, urmirindu-se dace sislemul este

funclional in totalitatea sa gi daci a suferit deteriorari, deplaslri ori mascdri care reduc din zona supravegheattr-

V€rificarea centralelor de semnalizare incendiu din cadrul mentenantei pr€ventive cuprinde:
- examinarea aspectului ext€rior pentru observarea eventualelor defecriuni;
- pregtrtirea centralei pentru o deconectare alternativa de scurta durata in vederea verificdrii interne a acesteia;

- deconectarea alternativa a alimentarii primare gi a celei secundare a centralei;

- examinarea circuitelor imprimate ale centralei pentru eventuale semne de supraincdlziri, intreruperi de circuite
sau alte tipuri de defecliuni;
- examinarea stArii sursei de alimentare, incluz6nd sursa primam de alimentaxe qi a bateriilor de acumulator;



- examinarea blocurilor terminale, a cablurilor de interconectare gi remedierea leglturilor imperfecte;
- reconectarea alimentarii gi repunerea centralei in mod de lucru normal;
- examinarea listei de evenimente acces6nd memoria centralei sau observand list-ingul imprimantei unde este
cazul;
- verificaxea sistemului propriu de testare al centralei pentru observarea indicalorilor tuminogi, a afiFjului $i a
buzzer-lui intern (prin apAsaxe);

- preventiv se vor curata gi contactele sursei de rezerva (acumulator).
Verificare. componcntclor sirtemului & dctsctie 5i rcmnalizare incendiu dio cadrul montenantai

preventive va cuprinde:
- verificarea integritilii buclelor gi a num[rului de componente din sistem;
- verificarea nivelului de semnal provenit de la fiecare detector, iar in cazul in care unul sau mai mulfi detectori
de fum au ajuns la pragul de prealarma se vor cuata pentru aducerea lor la pragul normal. Se vor notifica in
jumalul de evenim€nte seriile detectorilor de fum ce au fost curelati.
- in cazul in care, unul sau mai mulli detectori dintre cei care au fost curAFri la verificarea trimeskialA anterioari,
au ajuns din nou la pragul de prealam4 se va notifica in scris aceasta situalie persoanei de contact din cadrul
Spitalului Judetean de Urgenta Tg. Jiu.
- se vor actiona unul sau mai multe detectoaxe automate sau butoajre manuale la alarma de incendiu gi la defect
spre a observa corecta lor operare, afiFre in cadrul centralei gi aclionarea dispozitivelor auxiliare
corespunzltoare. in cadrul acestui test este indicata izolarea sirenelor. Aceasta testare va fi menlionala injurnalul
de evenimente. La urmetoarele verificeri se vor actiona alte dispozitive dec6t cele verificate anterior pgntru o
acoperire cat mai mare a sistemului.
- verificarea sirenelor, hupelor gi dispozitivelor auxiliare care fac parte din instalaliile de desfumare;
- ce va verifioa capa.it5l4a de lucru 4.cumuletorilor in timp reel conform daLlor de proiectaro r rirtemului prin
deconectarea sursei principale de alimentare.
- verificarea fi intrelinerea unei pa4i (minim 20%) din totalul dispozitivelor automate fi manuale de deteclie qi
semnalizare incendiu astfel incit la sffirgitul contractului de service sa nu rimina nici un dispozitiv neverificat.

Procedura de lucru se va menliona explicit in jumalul de evenimente.
Se vor nota explicit seriile detectorilor sau componentele schimbate iar daca acestea nu au se ya proceda

la inserierea lor qi menlionarea acestor elemente de identificare intr-un registru special deschis in momentul
inceperii lucrdrilor caxe fac obiectul prezentului caiet de sarcini, numai dupd ce responsabilul din partea
beneficiarului qi-a dat acordul in mod expres pentru a fi schimbale echipamente sau consumabile care sunt parte
componenili a unui sistem anume.

Intervenriile preventive se fac conform unei planificlri anuale validatit de Spitalul Judetean de Urgenta
Tg. Jiu .

Prestatiile p€ntru interventiile preventive se vor efectuat in zilele lucretoare in timpul intervalului orar
08:00 -16:00.

4. Cerio(eruplimentrre
4'1 SA instruiasci personalul operativ al beneficiarului pentru folosirea corespunz6toaxe a

echipamentului supus mentenarlei conform prescripliilor producitorului.
4.2 Si asigure garanlia acordate de fumizor pentru subansamblele inlocuite.
4.3 Str efectueze o expertizl tehnicd asupra echipamentelor comunicend beneficiarului staxea uzurii

fizice gi morale a acestora.

5. Obligrfii prestator
a. Personalul prestatorului va respecta toate normele de securitate fi sdnetate in munca precum gl de mediu

aplicabile in obiectivele Spitalului Judetean de Urgenta Tg. Jiu . in acest sens se va semna la incheierea
contractului un protocol de securitate fi senetate in munca ale cirui clauze sunt obligatorii pe intreaga derulare a
contractului.

b. Prestatorul va intocmi qi inainta spre validare Spitalului Judetean de Urgenta Tg. Jiu la inceputul derullrii
contractului dar nu mai tdrziu de 15 zile lucrdtoare, graficul cu planificarea reviziilor de mentenanld preventiyA

c. Prestatorul va supune avizirii prealabile Spitalului Judetean de Urgenta Tg. Jiu a oric6rei reparalii a unui
eubanramblu al clrui cart de repunere in functiunc d€FStefte 25olo din vsloa.e de catalog a rubancamblului,

d. Prestatorul va informa in scris, de indatl, Spitalul Judetean de Urgenta Tg. Jiu cu privire la orice



disfunclionalitate a sistemelor de natura a periclita securitatea obiectivelor Spitalului Judetean de Urgenta Tg. Jiu
si va limita la minim acele intreruperi de serviciu ale sistemelor.

e. Prestatorul va inainta spre validarea qi vizarea de cltre Spitalul Judetean de Urgenta Tg. Jiu un raport
tehnic detaliat dupd fiecare interventie in care se indica starea sistemului, care se considera incheiata numai dupl
eliminarea completa a cauzelor care au dus la apar(ia defeaului.

f. Prestatorul va respecta canalele d€ comunicafie cu Spitalul Judetean de Urgenta Tg. Jiu .

g. Prestatorul va efectu4 la cerere, o actualizare a tuturor proiectelor sistemelor de deteclie incendii gi a
sistemelor de dsrfumaaa

h. Orice modificare si modernizare a instalaliilor de deteclie semnalizare gi alarmare la incendiu se va face
in conformitate cu HGR 571/2016 in baza unui proiect care este supus aviztrrii si a autorizirii privind securitatea
la incendiu.

6. Cerinfe minime obligatorii privind eligibilitates prestatorului.
a) Sa prezinte in cadrul ofertei tehnice descrierea completa a procedurilor de menlenanrA corectiva $i

preventiva. Se vor prezenta organigrame cu timpii de reaclie $i interventie, op€raliunile efectuate cu timpii de
realizare, dottrrile necesare in termeni de apfiatud li check-list cu planul de service efectuat.

b) Societatea prestatoare si aib6 qi s[ prezinte in copie autorizafia din partea IGSU pentru proiectare,
instalare gi intrerinere a sistemelor $i instalaliilor de semnalizare, alarmare qi desfumare in caz de incendiu.

c) Societatea prestatoare asigure efectuarea lucririlor numai cu personal care define certificat de
competenfi profesionala in acest sens.

7. Prevederilc legale qi documentele de rcferinfl

Prestarea serviciilor se va face cu respectarea normelor, standardelor gi prescripliilor in vigoare, in special
a prevederilor cuprinse in:

. Legea3l9/2006 Legea securitilii 9i sinatalii in munce;

' Ordin nr. 87 din 06/0412010 pntru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueazi
lucrdri in domeniul aptrrtrrii impotriva incendiilor;

' ORDIN pentru aprobarea Listei standardelor romane care transpun standardele europene armonizate qi
a specificaliilor tehnice recunoscute in domeniul produselor ;rentru construcfii. MONITORUL OFICIAI AL
ROMANIEI, Nr. l. 125/30,X1.2004.

. Legea30712006 - privind apemrea impotriva incendiilor;

' O.M.A.I. 163/2007 - privind aprobarea normelor generale de apirare impotriva incendiilor;
. P I l8/3 din 2015 - Normativ privind siguranla la inc€ndiu a construcliilor;

' I l8/2 - 2002 - Normativ pentru proiectarea li executaxea instalaJiilor de semnalizare a incendiilor 9i a
sistemelor de alarmare lmpotriva efracliei din cladiri;

' HGR 5 7 I /20 I 6 privind modificarea categoriilor d€ constructii care se supun avizirii autorizirii
privind securitatea la incendiu.

8. Alte cerin{e

- serviciile trebuie se respecte cerinlele tehnice minime solicitate prin caietul de sarcini;
- prelul ofertat are caracter ferm li nu se modifictr pe durata valabilitafii contractului;
- achizilia serviciilor se va face conform criteriului "ptEul cel mai scda.l";
- ofertantul va preciza perioada de garanrie minimd acordadi care va fi de cel pulirr g0 de zile Wntru peftru
serviciile prestate;

- plnte produselor se va face cu ordin de plata" 1n termen de na>dm 30 dc zilc de la data facturii, dup6 receplia
calitativA $i cantitativd a serviciilor prestate;
- nu se acceptd plata in avans, conformHG 26412003 modificattr fi completat{;

intocmit
Itrg, Ionescu 

fomel

S')\rY>-- -'



Anexa l.
Lista sislem€lor d€ detectie Si olarmare

Shtem detectie gi alarmare inc:endiu la Ambulatoriul de spital -str. Progresului nr. 18

Nr.

crt, Echipament Denumire/tip Nr. subansamble

Centrala dst€o1ie inoendiu odrecabili 2 buole,
FC52O BENTEL

I buo

2 Acumulatori l2Vll8Ah I buc
Detector de incendiu optic adresabil 144 buc
Buton alarmare adresabi I 27 buc

5 Sirenh interior 7 buc
7 Sireni de exterior autoalimentati I buc

Sistem de desfumare gi evacuare gaze fierbinli 2

Sistem d€tectie $i alarmare incendiu la sectia Cardiologie, etaj 3 - str. Progresului nr. l8

Nr.

crt. Echipament Denumire/tip Nr. subansamble

I Centrale detectie incendiu adresabi16 4 bucle , COFEM I
) Acumulatori l2Vl7Ah I

Detector de incendiu optic adresabil I03
5 Buton alarmare adresabil
6 Sirend interior 8

Sistem detec(ie fi alarmare incendiu la sectia Ginecologie, etaj 2 - str, Progresului nr. l8

Nr.

crt. Echipament Denumire/tip Nr. subansamble

Centrald deteclie incendiu adresabil6, 4 bucle ,COFEM I

2 Acumulatori l2Vl7Ah I

Detector de incendiu optic adresabil 52
Buton alarmare adresabil 6

5 Sirend interior 5

Sistem alarmare incendiu la SDitalizare de zi, Darter - str. Progresului nr, l8

Nr. crt. Echipament Denumire/tip Nr. subansamble

Centrald deteclie incendiu adresabiltr,
2 bucle, COFEM

I

) Acumulatori l2Vl7Ah I

Detector de incendiu optic adresabil 20
Buton olarrnare adr-esabil 2
Sireni interior 2
Sirend de exterior I



Sistem detectie si alarmare incendiu la Spatiu Administrativ - str. Progresului nr. l8

Nr.

lrt, Echipament Denumire/tip Nr. subansarnble

Centrali detecfie incendiu adresabiltr, I bucla ,
TELETEK

I

z Acumulatori l2vl7Ah I

Detector de incendiu optic adresabil 36
Buton alarmare adresabil 3

Sirentr interior 3

Siren6 de exterior I

Sist€m detectie si alarmare incendiu la Spitalizare de zi , parter - str. T.Vladimirescu

Nr.
rrt. Echipament Denumire/tip Nr. subansamble

Centrale deteclie incendiu adresabilS, I bucl4
GLOBAL F1RE

I

z Acumulatori l2Vl7Ah I
I Detector fum 1Z

Buton incendiu 8

5 Sireni interior 2
7 Sirend exterior 1

Sistem detecfie gi alarmare incendiu la Oncologie - str. Unirii

Sistem alarmare incendiu la I - str. T.Vladimir€scu
Nr.

rrt. Echipament Denumire/tip Nr. subansamble

Centrala detectie incendiu adresabild, I bucl4
COFEM ORION I

2 Acumulatorl l2V,i 7Ah I
Detector de incendiu optic adresabil l3
Eluton alarmare adresabil 2

Siren6 interior I

Nr.

crt. Echipament Denumire/tip Nr. subansamble

Centrald dete{ie incendiu adresabild, 2 bucle,
COFEM I

2 Acumulatori l2Vl7Ah I

Detector de incendiu optic adresabil 66
I Detector gaz

Buton alarmare adresabil t2
6 Sirend interior 6

Sireni de exterior autoalimentata I

9 Iransponder I



Sistem detec(ie li alarmare incendiu la Psihiatrie - str. Unirii

Sistem detecfie Qi alarmare incendiu la Dermatologie - str. Unirii

Sistem detectie Qi alarmare incendiu la Farmacie- str. Unirii

Nr.

crt. Echipament Denumire/tip Nr. subansamble

Central[ deteclie incendiu adresabiltr, I bucla,
COFEM I

Acumulatori l2Vl7Ah I

Dctcctor ds irlccxdiu optic adrcsabii 37
4 Detector temperatura 2

Buton alarmare adresabil 8

6 Sirena interior 4

7 Sireni de exterior 1

Nr.

crt. Echipament Denumire/tip Nr. subansamble

I

Central6 detecfie incendiu adresabiltr, I bucla,
COFEM I

2 Acumulatori 12Vl7Ah I

Detector de lncendlu optlc adresabll 25
4 Detector temperatura I

Buton alarmare adresabil 5

5 SirenE interior 2

7 Sirend de exterior I

Nr.

crt. Echipament Denumire/tip Nr. subansamble

I

Centrali detecfie incendiu adresabilS, I bucl4
COFEM 1

2 Acumulatori l2V,4Ah l

Detector de incendiu optic adresabil 16

Buton alarmare adresabil I
5 Sirena interior I
7 Sireni de exterior l


